L1L2L3

L1L2L3

Rod. izolacyjny Wiyt nadpradowy Wyl nadpradowy Wi, réznicowopradowy Wi, réznicowopradowy W, réznicowopradowy
\ 4P100A 3PBI0 4PC5 2500.03A 2500.03A 2500.03A
4 Tw TWV Tm“m oX  MaalA Tmmm oX  MealA Tmmmlm K. ca A
—CD —CD —CD
3 Kontrolka 4 QOchronnik Wy, nadpradowe Wyt nadpradowe Wyt. nadpradowe Wy, nadpradowe Wy nadpradowe Wyt. nadpradowe Wit nadpradowe Wy, nadpradowe Wyt. nadpradowe
napiecia przepieciowy T2 w-- 1PB10A w 1PB10A w-- 1PB10A w-- 1PB10A w 1PB10A w-- 1PB10A w-- 1PB10A w 1PB10A w-- 1PB10A
3P 4P 40275
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Z 4 A A d
\l
N1 - . ° N2 . . ° N3 . . °
el el e el el e el el e
Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Opis Zasilanie Kontrola napigcia Ochr. przepigciowy O$w. ewakuacyjne Oswietlenie ewakuacyjne Rezerwa Oéwietlenie podstawowe Oswietlenie podstawowe | O$wietlenie podstawowe Oéwietlenie podstawowe Oswietlenie podstawowe | Oéwietlenie podstawowe
Moc [kW]/Prad [A] - - - - - - 03 kW 0,3kW 0,3kW 0,3kW 0,3 kW 0.3kW
Praewéd YDY 5x10 - - YDYp 3x1,5 YDYp 3x1,5 - YDYp 4x1,5 YDYp 4x1,5 YDYp 4x1,5 YDYp 4x1,5 YDYp 4x1,5 YDYp 5x1,5
Nazwa obwodu RG/RP1 - - OE1 OE2 - o1 02 03 04 05 06

BILANS MOCY:
OSWIETLENIE: 2,1 kW * kj 0,9 = 1,62 kW
GNIAZDA i WYPUSTY: 12,4 kW * kj 0,2 = 2,48 kW

SUMARYCZNA MOC OBLICZENIOWA = 4,1 kW

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISLAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

WARSZTATOWEGO,

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

1. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-MAGAZYNOWO-

2. BUDOWA BUDYNKU GARAZOWO -MAGAZYNOWEGO Z AGREGATEM
PRADOTWORCZYM | BOKSAMI NA KRUSZYWO,

3. BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4. PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH,

5. ROZBIORKA BUDYNKOW | BUDOWLI PO OCZYSZCZALNI

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU OBJETEGO POZWOLENIEM NA BUDOWE ZGODNIE Z DECYZJA
NR AB.6740.1.350.2013 Z DNIA 04.06.2013r. ORAZ DECYZJA NR AB.6740.1.93.2019 Z DNIA 01.03.2019r.

NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA ,PRZEBUDOWA BUDYNKU

BUDOWLANEGO: | BIJUROWO-MAGAZYNOWO-WARSZTATOWEGO
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SKALA: -
Schemat rozdzielni RP1 (arkusz 1/3) NR RYS.: 7

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
MGR INZ. LUKASZ BOBKOWSKI
upr. nr POM/0006/POOE/13
w specjal. instalacyjnej

SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
INZ. ZDZISLAW BIELAWSKI
upr. nr UAN-KZ-7210/7/87
w specjalnosai instalacyjno-inzynieryjnej

Data:
08.01.2021

Data:
08.01.2021




