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PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ - ODCINEK HP1-HP2 e

SKALA 1 100
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UWAGA:
- nad przewodem obsypka z piasku 30 cm
- pod przewodem podsypka z piasku 15 cm

SZCZEGOL. - w przypadku wystgpienia kolizji nalezy wprowadzi¢
SCHEMAT WEZtA HP-2 OBJASNIENIA: korekte pod nadzorem projektanta
1 — tréjnik zeliwny kotnierzowy T DN100/80mm - technologia wykonania robot - przewiert sterowany

2 9 2 — {gcznik zeliwny rurowo—kotnierzowy do rur PE DN100/110
2 5 3 — zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 80
\I "/_ 4 — obudowa teleskopowa ze skrzynkq do zasuw
=l 1F 5 — projektowany wodocigg PE100-RC, PN10, @110mm
J_\ 6 — 1qcznik zeliwny dwukofnierzowy FF80 L500
7 — kolano zeliwne ze stopkqg DN8O
PiN 4 3 SM 8 — hydrant podziemny DN80
6 9 — blok oporowy €25/30
o
ho

1:500 v
= 2
5 &
OZNACZENIE PROFILU: HP1-HP2 *g ?:
POZIOM POROWNAWCZY 140.00 m n.p.m. 'E, E’

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI RUROCIAGU

1.60] 153.70[ 155.30| tqczy profil WZ1 —HP1
1.60[156.90] 158.50| hydrant podziemny

1.60] 154.20( 155.80 | zafamanie ponizej 5
1.60{154.30] 155.90 [ zatamanie ponizej 5
1.60] 153.60 155.20 [ zatamanie ponizej 5°
1.60[153.30] 154.90 [ zatamanie ponizej 5
1.60] 156.70 [ 158.30 | zatfamanie ponizej 5

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU _ _
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Nazwa zamierzenia budowlanego :
Stadium: Projekt Techniczny

SREDNICA, MATERIAL #110PE—RC SDR17 PN10 L=737.5m

Adres : jedn. ewid. Chojnice Gmina [ 220203_2 ]
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