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PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ - ODCINEK HP2-WZ2
SKALA 1 100
500 UWAGA:
- nad przewodem obsypka z piasku 30 cm
- pod przewodem podsypka z piasku 15 cm
SZCZEGOL - w przypadku wystgpienia kolizji nalezy wprowadzi¢
SCHEMAT WEZEA Wz—2 OBJASNIENIA: korekte pod nadzorem projektanta
1 = tréjnik zeliwny kofnierzowy T DN100/100mm - technologia wykonania robot - przewiert sterowany
5 ) 7 2 — fqcznik zeliwny rurowo—kofnierzowy do PE/PVC DN100/110
7/ 2 5 3 — kofnierz z kr6¢cem PE do zgrzewania DN 100/110
\I "/_ 4 — zasuwa zeliwna kofnierzowa DN 100
=l IF z obudowq teleskopowq i skrzynkq do zasuw
JN 5 — istniejgcy wodocigg PVC PN10 @110mm
PN é—_‘ﬂg\ 6 — projektowany wodociqg PE100—RC, PN10, @110mm
4/& 7 7 — blok oporowy C25/30
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OZNACZENIE PROFILU: HP2-WZ2 a : : : g S o
POZIOM POROWNAWCZY  140.00 m n.p.m. B 2 2 2 E =1
2 2 g 3 5 SR
RZEDNA TERENU ISTN. . 3 5 : : S1s
o o (=) < ™~ N [N
RZEDNA 0OSI RUROCIAGU g £ > 3 3 5 &2
2 2 2 3 3 g B
/AGYEBIENIE OSI RUROCIAGU - - = = = =
< 343.5m 50.5m 101.5m|0.8% 0.2% fednoslia Projeonss - NHESTS oot
SPADK', DI/_U GOSC' O 1% O 4% O 9% 62 5m 63 Om ul. Jasna 8 , 89-606 Charzykowy
. : : : . Nazwa zamierzenia budowlanego :
Z Bud P doci f dziel P Stadium: Projekt Techniczny
SREDNICA, MATERIAL $110PE—RC SDR17 PN10 L=621.5m gk rem——
oDLECLO%0 2 2 2 2 z ZIE o i s, o S 20221 A"
e N o < © ol | S - Skala 1:100/500 | Rys. nr
e Sy 0 9 > 12 breb ewid.: Angowice [ 0001 ]
> 343.5 = 50.5 = 101.5 = 62.5 = 63.0 a 2 Inwestor: G:lir:?ly;v::dad :ii‘;:::arki Komunalnej Sp. z o.0., 2I32ata: oG 2022 Branza:
I.D ty 14, 89-620 Chojni czerwiec I [Sanitarna
H EK TOM ETR Y HP2 PZ_8 Pz_g 1 1 1 2 PZ_1 O ProjektanciL:l — Imig i nazwisk(:inlce Nr uprawnien Specjalno$¢ | Podpis:
? 14 O 15 o 16 L 17 > 18 d 19 Wz-2 Projektantbr. | mgr inz. Zbigniew tojewski | POM/0045/PWOS/12 | %0 "220i9

Sprawdzajacy br.
sanitarna

sieci i instalacje
sanitarne

mgr inz. Lukasz Janicki KUP/0202/PWBS/17




